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Protokol o odbéru €. 49/2019 - vzorek vody C. 68

Predmét odbéru: pitna voda vyrobena

Legislativa: Monitorovaci rozbor vyrobené vody dle vyhl. €. 515/2006 Sb.

Zphsob odbéru: Odbér vzorku proveden dle SOP ¢.2.3.4 5 5
(CSN EN ISO 5667-1,3,16,, CSN ISO 5667-5,14, CSN 1SO 5667-11-¢lanek 4.2.1., CSN EN
ISO 19458)

Odbér proveden dle smlouvy (objednavky) : smlouva €. 7/2012/I

Identifikace odbérového mista: Rychnovek, Gpravna vody - vystup

Odbér provedl: Schneiderova Jana

Osoba pfitomna odbéru: p. Matuska

Datum odbéru:  15.1.2019

Odbér zahajen: 11:00 hod.

Odbér ukoncen: 11:05 hod.

Do laboratore dodano: 15.1.2019 11:30 hod.

Zptsob odbéru: prosty odbér vzorku vody 2-5 |

ZpUsob Upravy: dezinfekce - chloraci

Poznamky:

Terénni zkousky:

Teplota vody (°C: 71 Pach: pfijatelny
Teplota vzduchu (°C): 3,5 Chut: ---
Volny chlor (mg/l): 0,05 Vzhled (barva): bezbarvy
Chlordioxid (mg/l): --- Vzhled (z&kal): Ciry
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